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REQUISITOS TECNICOS PARA HOMOLOGAGAO E PRE-HOMOLOGAGAO DE
TRANSFORMADORES DE POTENCIAL DE MEDIGAO PARA SISTEMA DE
DISTRIBUICAO

1. Objetivo

1.1 Este documento tem por objetivo estabelecer os critérios para pré-homologacdo e
homologacéo de Transformadores de Potencial — 15 — 24,2 e 36,2 kV, em conformidade com as
especificacdes técnicas da CEMIG.

1.2 Em caso de divergéncia nos requisitos deste documento e a especificagdo geral de
homologagdo n° 02.111-PA/EA-1, prevalecem os deste documento.

2. Condig¢oes gerais

2.1 Além dos requisitos previstos neste documento o fornecedor devera atender as condi¢des
previstas na ET 02.118 — CEMIG — 349 e ET RC-ME - 063, em suas mais recentes revisoes.

2.2 Documentagdo Técnica a ser apresentada para inicio do processo de pré-homologagéo e
homologagao:

a) Quadro de Dados Técnicos e Caracteristicas Garantidas, preenchido conforme a
especificagdo técnica 02.118-CEMIG-349 e ET RC-ME-063 - Transformadores de
Potencial para Sistemas de Distribui¢do, para cada cédigo de material;

b) Desenhos com dimensdes e vistas de detalhes do produto oferecido e da placa de
caracteristicas.

¢) Quadro de Equipamentos e Unidades Fabris propostos para homologacao.

O quadro deve ser preenchido pelo fabricante com o modelo, a especificacdo do projeto
e as unidades fabris. Indicar a qual ou quais c6digos CEMIG o projeto esta associado.

d) Copias de relatérios de ensaios de tipo e especiais;
e) Copias de relatdrios de ensaios de rotina;

f) O prazo minimo previsto para a CEMIG analisar a documentagdo a ser enviada pelo
fornecedor é de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de recebimento da
documentagdo completa. Caso a documentagéo néo seja enviada completa a andlise
da solicitagdo podera ter o prazo estendido.

2.3 Para fins de homologagéo sera permitida a validagdo de relatorios de ensaios de tipo e/ou
especiais desde que tenham sido realizados num prazo maéaximo de 5 anos. Havendo
alteracoes da ABNT NBR 6855 ou ET 02.118 — CEMIG — 349 ¢ ET RC-ME-063, a critério
da Cemig, todos os ensaios deveréao ser refeitos.

231 - Somente serdo aceitos relatérios de Ensaios se emitidos por laboratodrios oficiais e/ou se
o fornecedor possuir estrutura para realizagdo dos ensaios; estes serdo aceitos desde que todos
os ensaios sejam realizados com acompanhamento de técnico da CEMIG. Podera ser aceito
relatério que atenda aos critérios de validagéo previstos na especificagao n° 02.111-ED/AT-7.




2.3.2 - Todos os ensaios de Tipo, Rotina e Especiais previstos na ABNT NBR 6855, que nao
tiverem relatérios validados, deverdo ser realizados.

2.3.3 - Todos os ensaios deverao ser realizados na mesma amostra.

3. Informagées do Material

Quadro 1 - TRANSFORMADOR POTENCIAL DISTRIBUICAO ATE 15Kv

Material/Equipamento: Grupo de Mercadoria:
Transformador de Potencial -60Hz-interno-Distribuicao 5767

Especificagao Técnica Cemig:

02.118-CEMIG-349

Amostragem necessdria para ensaios de pré-homologagao e homologagao:

Uma amostra de cada modelo/projeto que pretende homologar.

Codigos de Material:

242545 - TRANSFORMADOR, POTENCIAL, 15kV, 13800/V3-115V, RN 70:1, 60Hz, 34/95/-kV,
EXATIDAO 0,3P75: 1,2P200, PTERM MINIMA _

400VA, GRUPO 2, SECO, ISOLAGAO EPOXI, INTERNO, DISTRIBUICAO. ET-02118-CEMIG-
349C.

Requisito Especifico:

Nao aplicavel.




Quadro 2 -TRANSFORMADOR POTENCIAL DISTRIBUIGAO >15kV ATE 36,2kV (38kV)

Material/Equipamento: Grupo de Mercadoria:
Transformador de potencial -60Hz-interno-Distribuicao 5768

Especificagao Técnica Cemig:

02.118-CEMIG-349 e ET RC-ME-063

Amostragem necessaria para ensaios de pré-homologagao e homologagao:

Uma amostra de cada modelo/projeto que pretende homologar.

Cadigos de Material:

242578 - TRANSFORMADOR, POTENCIAL, 25,8kV, 23000/V3-115V, RN 120:1, 60Hz, 50/125/-kV,
EXATIDAO 0,3P75: 1,2P200, Pterm. 400VA, GRUPO 2, SECO, ISOLAGAO EPOXI, INTERNO,
DISTRIBUIGAQ. ET-02118-CEMIG-349C.

377338_- TRANSFORMADOR, POTENCIAL, 36,2kV, 34500/V3-115V, 60Hz, 70/150/-kV, 1751,
EXATIDAO 0,3P75-1,2P200, Pterm 400VA,GRUPO LIGAGAO 2, INTERNO, P/INSTRUMENTOS
MEDICAO. ET-RC/ME-63/07.

Requisito Especifico:
Nao aplicavel.
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