CZMIG

Distribuicao S.A.

Comunicado MS/PG - 007/2012

Assunto: Relatério sobre Conjunto Medicdo para Fatu ramento em Rede de Distribuicdo
Aérea de 15kV

Prezados Senhores,

Segue no link abaixo o relatério TD/AT-2030, que tr ata sobre a “Instalagdo do Conjunto de
Medic&o para Faturamento em Rede de Distribuicdo Aé  rea de 15 kV”.

http://GED OC/GED OCBusca/anexosFicha.aspx?name_doc=TD/AT-2030& obid=N3-FMNUEOIJSCOE-34C40JNJ

Para maiores informac8es encaminhar correspondéncia para a geréncia do Centro Integrado
de Expanséao de Redes de Distribuicédo - PE/CE. Asc orrespondéncias poderao ser entregues
nas Agéncias de Atendimento ou diretamente a equipe regional de sua area de atuacéo
(Centro, Leste, Mantiqueira, Sul, Oeste, Norte e Tr  iangulo).

Atenciosamente,

Geraldo Amarildo da Rocha
Gerente de Planejamento do Suprimento, Cadastro e G estdo do Mercado Fornecedor

Belo Horizonte, 06 de julho de 2012.
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1. INTRODUCAO

Atendendo a solicitagdo da Geréncia de Engenharia de Medigdo — PR/ME, foi padronizada a
instalacdo do equipamento “Conjunto de Medicdo para Faturamento”, que devera ser

instalado nas derivacdes para os clientes de média tensao.

As estruturas foram padronizadas em poste minimo de 11 metros e 300 daN.

Preferencialmente deve-se optar pelo poste de concreto secéo circular.

2. OBJETIVO

Padronizar a instalacdo do “Conjunto de Medi¢cdo para Faturamento" em redes de

distribuicdo urbana aérea convencional, protegida e isolada de 15 kV.

3. COLABORACAO

Joé&o Paulo de Aguiar Batista — PR/PE
Joviano L R Junior — PR/ME

Renato Luiz Izidorio — PR/ME
Sant’Clair Silvio de Oliveira — PR/ME

Washington Pereira de Oliveira — TD/AT

4. APROVACAO

PRP-35.526 RCDS-40.808 ANC-41.833

RAS-47.380

ELABORADO VISTO APROVADO
Paulo Roberto Pontello Roberto Carlos de Souza Anderson Neves Cortez

Ricardo Araujo dos Santos
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5. ANEXOS

Classificacao: Publico

5.1.Instalag&o “Conjunto de Medi¢cdo para Faturamento”

ESTRUTURA DE MEDIA TENSAO
I4, N&, Mk, N3.13, CEM4 OU CENL

™E—"

FIBRA OTICA

PROTECAO / MANOBRA PARA CLIENTE EQUIP DE MEDICAD
CHAVE FACA OU DE FATURAMENTO
CHAVE FUSIVEL OU ;///

EQUIP DE MEDICAO
= DE FATURAMENTO

—

NEUTRO
pd

DISTANCIA MAXIMA: 30 METROS

CLIENTE

CABINE OU
cuBlicuLo oU
POSTO 1

CABINE

NOTAS

- POR MOTIVOS DE SEGURANCA, DEVE SER INSTALADA DE PREFERENCIA A ESTRUTURA 14 OU N3.13 )
- EM CASOS ESPECIAIS, O EGUIPAMENTO DE MEDICAQ PODE SER INSTALADO, EM SUBSTITUICAC AD CUBICULO DO CLIENTE,

NESTE CASO DEVE SER UTILIZADA, DE PREFERENCIA A ESTRUTURA 13.N3

02.111-TD/AT-2030a
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5.2.RDU- N4 - 15 kV Instalacao “Conjunto de Medicao para Faturamento”
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NOTAS:

- DIMENSOES EM MILIMETROS,

- TODOS EQUIPAMENTOS DE MED]COES VIRAO DE FABRICA COM CABOS PROTEGIDOS BITOLA 50mm? OU 150mm?.
- NA RELACAO DE MATERIAIS NAQO CONSTAM OS |TENS PARA O ATERRAMENTO.
- A CARCACA DO EQUIPAMENTO DEVERA SER ATERRADA E CONECTADA AO NEUTRO,

02.111-TD/AT-2030a
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Classificacao: Publico

Lista de Materiais - N4 - 15 kV “Conjunto de Medicé&o para Faturamento”

QUANT | DADE .

ITEM oT M cc CoDIGO DESCRICAO
R-3 2 2 2 CRUZETA 2.400 (ROLICA, PLASTICO, SERRADA)
F-19a 2 2 2 237784 | MAO FRANCESA PERF|LADA

1 1 1 356865 | CHASSI 410mm

6 6 6 PLACA PARA [DENTIF. EQUIPAMENTO
F-45 0 0 2 237156 | SELA PARA CRUZETA
F-30 8 8 2 PARAFUSO CAB. QUAD. 16xTA
|-L 12 12 12 719550 | [SOLADOR DISCO PORCELANA

6 6 6 ALCA PREFORMADA
E- 1 1 1 EQUIPAMENTO MEDICAQ
F-13 6 6 6 237396 | GANCHO OLHAL
F-25 6 6 6 737289 | OLHAL
0-7 6 6 6 374927 | GRAMPO LINHA VIVA 70-150mm?
A-30 - - 2 SUPORTE TRAFO POSTE C. CIRCULAR
F-1 1 1 1 237222 | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA

1 1 1 237248 | ARMACAD SECUNDARIA 2 ESTRIBO

2 2 2 219634 | |SOLADOR ROLDANA
A-31 2 2 0 237099 | SUPORTE TRAFO POSTE MD/DT

0 0 12 66886 PARAF. CAB. ABAUL. 16x70mm

6 6 10 bEBTE PARAF. CAB. ABAUL. 16x45mm

0 0 4 CINTA ACO

0 0 2 66894 PARAF. CAB. ABAUL. 16x150mm

? 7 2 FL799 PARAF . CAB. QUAD. 16x125mm
P 1 1 1 POSTE 11-300

4 02.111-TD/AT-2030a
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5.3. RDU- M4 - 15 kV Instalacao “Conjunto de Medicao para Faturamento”
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NOTAS:

- DIMENSOES EM MILIMETROS, )

- TODOS EQUIPAMENTOS DE MED]COES VIRAD DE FABRICA COM CABOS PROTEGIDOS BITOLA S0mm? OU 150mm?
- NA RELACAD DE MATERIAIS NAO CONSTAM 0S ITENS PARA O ATERRAMENTO.

- A CARCACA DO EQUIPAMENTO DEVERA SER ATERRADA E CONECTADA AO NEUTRO.

5 02.111-TD/AT-2030a
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Classificacao: Publico

Lista de Materiais - M4 - 15 kV “Conjunto de Medi¢do para Faturamento”

QUANT | DADE .

I TEM o7 1w o« CODIGO DESCRICAO
R-3 2 2 2 CRUZETA 2 400 (ROLICA, PLASTIED, SERRADA)
F-19a i i 2 2377184 MAO FRANCESA PERFILADA

1 1 1 356865 CHASSI 410mm

6 6 6 PLACA PARA IDENTIF EQUIPAMENTO
F-45 0 0 2 237156 SELA PARA CRUZETA
F-30 10 10 3 PARAFUSO CAB. QUAD 16xTA
[ -4 12 12 12 219550 | SOLADOR DISCO PORCELANA

6 6 6 ALCA PREFORMADA
E- 1 1 1 EQUIPAMENTO MEDICAO
F-13 6 6 6 237396 GANCHO OLHAL
F-25 6 6 6 237289 OLHAL
0-7 6 6 6 374927 GRAMPO LINHA VIVA 70-150mm2
A-30 - - Z SUPORTE TRAFO POSTE C. CIRCULAR
F-1 1 1 1 237222 AFASTADOR ARMA(EO SECUNDARI A

1 1 1 237248 ARMACAD SECUNDARIA 2 ESTRIBO

2 2 Z 219634 | SOLADOR ROLDANA
A-31 2 2 0 237099 SUPORTE TRAFO POSTE MD/DT

0 0 12 66886 PARAF CAB. ABAUL. 16x70mm

6 6 10 66878 PARAF =~ CAB. ABAUL . 16xLSmm

0 0 L CINTA ACO

0 0 2 66894 PARAF  CAB. ABAUL . 16x150mm

Z 2 2 74799 PARAF  CAB. QUAD. 16x125mm
P 1 1 1 POSTE 11-300

6 02.111-TD/AT-2030a
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5.4. RDP - CEM4 - 15 kV Instalac&o “Conjunto de Medigdo para Faturamento”

CABO MENSAGEIRO
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=
i NEUTRO OU BT |SOLADA
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PONTO PARA FIXACAO DA FIBRA OTICA.
NOTAS :

- DIMENSDES EM MILIMETROS.

TODOS EQUIPAMENTOS CE MEDICOES VIRAO DE FABR|CA COM CABOS PROTEG|DOS BITOLA S0mm? QU 150mm?.
ESSA MONTAGEM PODERA SER FEITA EM ESTRUTURAS TIPO CE N&, UTILIZANDO POSTE DE 12 METROS.

- NA QELﬁLEU DE MATERIAIS NAO CONSTAM 0S |TENS PARA O ATERRAMENTO,

— A CARCACA DO EQUIPAMENTO DEVERA SER ATERRADA E COMECTADA AD NEUTRO,
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Classificacao: Publico

Lista de Materiais - CEM4 - 15 kV “Conjunto de Medi¢&o para Faturamento”

QUANT I DADE .

I TEM oT M o CoDIGO DESCRICAO
R-3 2 2 2 CRUZETA 2.400 (ROLICA, PLASTICO, SERRADA)
F-19a 2 2 2 237784 | MAD FRANCESA PERFILADA

1 1 1 356865 | CHASS| &10mm

6 6 6 PLACA PARA |DENTIF. EQUIPAMENTO
F-45 0 0 2 237156 | SELA PARA CRUZETA
F-30 10 10 b PARAFUSO CAB. QUAD. 16xTA
| -La 8 8 8 219659 | |SOLADOR ANCORAGEM POLIM. 15kV

6 6 6 GRAMPO DE ANCORAGEM
E- 1 1 1 EQUIPAMENTO MEDICAD
F-22 6 6 6 237271 | MANILHA SAPATILHA
F-75 8 8 8 237289 OLHAL
M-2 2 2 2 237677 | ALCA PREFORMADA ESTAI CABO 9,5mm
A-25 2 2 2 237768 | SAPATILHA
0-7 6 6 6 374927 | GRAMPO LINHA VIVA 70-150mm?
A-30 - - 2 SUPORTE TRAFO POSTE C. CIRCULAR
F-1 1 1 1 237222 | AFASTADOR ARMACAQ SECUNDARI A

1 1 1 237248 | ARMACAO SECUNDARIA 2 ESTRIBO

2 2 2 21963L | |SOLADOR ROLDANA

6 6 6 377357 | CONECTOR TERMINAL ATER. TEMPORARIO
A-31 2 2 0 237099 | SUPORTE TRAFO POSTE MD/DT

0 0 12 66886 PARAF. CAB. ABAUL. 16x70mm

6 6 10 66878 PARAF. CAB. ABAUL. 16x45mm

0 0 4 CINTA ACO

0 0 2 66894 PARAF. CAB. ABAUL. 16x150mm

2 2 2 74799 PARAF. CAB. QUAD. 16x125mm
P 1 1 1 POSTE 11-300

8 02.111-TD/AT-2030a
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5.5. RDI - 14 - 15 kV Instalag&o “Conjunto de Medi¢cdo para Faturamento”
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NOTAS:

- DIMENSOES EM MILiMETROS _

- TODOS EQUIPAMENTOS DE MED|COES VIRAO DE FABRICA COM CABOS PROTEGIDOS BITOLA S0mm? OU 150mn?
- NA RELACAO DE MATERIAIS NAO CONSTAM OS ITENS PARA O ATERRAMENTO

- A CARCACA DO EQUIPAMENTO DEVERA SER ATERRADA E CONECTADA AO NEUTRO

9 02.111-TD/AT-2030a
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Classificacao: Publico

Lista de Materiais - 14 - 15 kV “Conjunto de Medicéo para Faturamento”

I TEM QUANTI DADE copiGo DESCRICAO

DT | M dd

6 6 6 TERMINAL MODULAR EXTERNO — TME

6 6 6 CONETOR TERMINAL COMPRESSAO

1 1 1 356865 | CHASS| &10mm

6 6 6 PLACA PARA IDENTIF, EQUIPAMENTO
F-30 5 5 0 PARAFUSO CAB. QUAD. 16xTA

? 2 ? 237768 | SAPATILHA
E- 1 1 EQUIPAMENTO MEDICAO
F-25 2 2 2 237289 | OLHAL
A-30 - - 2 SUPORTE TRAFO POSTE C. CIRCULAR
F-1 1 1 1 237222 | AFASTADOR ARMACAD SECUNDARIA

1 1 1 237248 | ARMACAO SECUNDARIA 2 ESTRIRO

2 2 2 219634 | |SOLADOR ROLDANA
A-31 2 2 0 237099 | SUPORTE TRAFO POSTE MD/DT

0 0 6 66886 PARAF. CAB. ABAUL. 16x70mm

6 6 B 66878 PARAF. CAB. ABAUL. 16xL5mm

0 0 3 CINTA ACO

17 12 17 #5036 PARAF. CAB, SEXTRAVADA M12x40mm

2 2 2 237677 | PARAF. CAB. ABAUL. 16x7125mm
P 1 1 1 POSTE 11-300

10 02.111-TD/AT-2030a
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5.6. RDI/RDU —13.N3 - 15 kV Inst. “Conjunto de Medi¢cao para Faturamento”
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NOTAS :

— DIMENSDES EM MILIMETROS.

- TODOS EQUIPAMENTOS DE MEDICOES VIRAD DE FABRICA COM CABDS PROTEGIDOS BITOLA 50mm? OU 150mm? .
~ NA RELACAD DE MATERIAIS NAD CONSTAM OS |TENS PARA O ATERRAMENTO,

- A CARCACA DO EQUIPAMENTO DEVERA SER ATERRADA E CONECTADA AO NEUTRO.

11 02.111-TD/AT-2030a
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Lista de Materiais — I3.N3 - 15 kV “Conjunto de Medicdo para Faturamento”

ITEM DTQUAN;'DADECC CODI GO DESCRICAD
R-3 2 2 2 CRUZETA 2.400 (ROLICA, PLASTICO, SERRADA)
F-19a 2 2 2 237784 MAO FRANCESA PERFILADA
1 1 1 356865 CHASSI &410mm
0 6 6 PLACA PARA IDCNTIF . CQUIPAMCNTO
F-45 0 0 2 237156 | SELA PARA CRUZETA
F-30 8 8 2 PARAFUSO CAB QUAD 16xTA
-4 6 6 6 219550 | ISOLADOR DISCO PORCELANA
3 3 3 ALCA PREFORMADA
E- 1 1 1 EQUIPAMENTO MEDICAO
F-13 3 3 3 237396 GANCHO OLHAL
F-25 [ L [ 237289 OLHAL
0-7 3 3 3 374927 | GRAMPO LINHA VIVA 70-150nm?
A-30 - - 2 SUPORTE TRAFO POSTE C. CIRCULAR
F-1 1 1 1 237222 | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA
1 1 1 237248 | ARMACAO SECUNDARIA 2 ESTRIBO
2 2 2 219634 | ISOLADOR ROLDANA
A-31 2 2 0 237099 SUPORTE TRAFO POSTE MD/DT
0 0 12 66886 PARAF ~ CAB. ABAUL . 16x70nm
6 6 10 66878 PARAF ~ CAB. ABAUL . 16x45nm
0 0 L CINTA ACO
0 0 2 66894 | PARAF  CAB. ABAUL. 16x150mm
2 2 2 74799 | PARAF CAB. QUAD 16x125nm
P 1 1 1 POSTE 11-300
3 3 3 TERMINAL MODULAR EXTERNO - TME
3 3 3 CONETOR TERMINAL COMPRESSAO
1 1 1 237677 | ALCA PREFORMADA PARA CABO 95mm
1 1 1 237768 SAPATILHA
6 6 6 75036 PARAF  CAB  SEXTRAVADA M12x40mm

12 02.111-TD/AT-2030a
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5.7. RDU/RDI — N3.13 - 15 kV Inst. “Conjunto de Medi¢cao para Faturamento”
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NOTAS:

DIMENSOES EM MILIMETROS.

- TODOS EQU|PAMENTOS DE MED|COES VIRAO DE FABRICA COM CABOS PROTEGIDOS BITOLA S0mm? QU 150mm?,
- NA RELACAD DE MATERIAIS NAO CONSTAM 0S ITENS PARA O ATERRAMENTO.

- A CARCACA DO EQUIPAMENTO DEVERA SER ATERRADA E COMECTADA AO NEUTRO.

13 02.111-TD/AT-2030a
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Lista de Materiais — N3.13 - 15 kV “Conjunto de Medicdo para Faturamento”

ITEM DTQUAN;'DADECC CODI GO DESCRICAD
R-3 2 2 2 CRUZETA 2.400 (ROLICA, PLASTICO, SERRADA)
F-19a 2 2 2 237784 MAO FRANCESA PERFILADA
1 1 1 356865 CHASSI &410mm
0 6 6 PLACA PARA IDCNTIF . CQUIPAMCNTO
F-45 0 0 2 237156 | SELA PARA CRUZETA
F-30 8 8 2 PARAFUSO CAB QUAD 16xTA
-4 6 6 6 219550 | ISOLADOR DISCO PORCELANA
3 3 3 ALCA PREFORMADA
E- 1 1 1 EQUIPAMENTO MEDICAO
F-13 3 3 3 237396 GANCHO OLHAL
F-25 [ L [ 237289 OLHAL
0-7 3 3 3 374927 | GRAMPO LINHA VIVA 70-150nm?
A-30 - - 2 SUPORTE TRAFO POSTE C. CIRCULAR
F-1 1 1 1 237222 | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA
1 1 1 237248 | ARMACAO SECUNDARIA 2 ESTRIBO
2 2 2 219634 | ISOLADOR ROLDANA
A-31 2 2 0 237099 SUPORTE TRAFO POSTE MD/DT
0 0 12 66886 PARAF ~ CAB. ABAUL . 16x70nm
6 6 10 66878 PARAF ~ CAB. ABAUL . 16x45nm
0 0 L CINTA ACO
0 0 2 66894 | PARAF  CAB. ABAUL. 16x150mm
2 2 2 74799 | PARAF CAB. QUAD 16x125nm
P 1 1 1 POSTE 11-300
3 3 3 TERMINAL MODULAR EXTERNO - TME
3 3 3 CONETOR TERMINAL COMPRESSAO
1 1 1 237677 | ALCA PREFORMADA PARA CABO 95mm
1 1 1 237768 SAPATILHA
6 6 6 75036 PARAF  CAB  SEXTRAVADA M12x40mm

14 02.111-TD/AT-2030a
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5.8. Tabela - Lista de Equipamentos de Medi¢&o de Faturamento

tem | Codigo | Unid. | Cabo Conjunto de Medigao para Faturamento

CONJUNTO, I1EI3II_.,-‘C| ENCAPSULADO, 15KV, 3 ELEMENTOS, 80Hz, 341104k,
50 ou IHE_HL.-\LHCI POSTE, IQCIL.-\,HCI RESINA EPGXICIC LOALIFATICA, EXTERNG, 3 TS

3Traaz C . —

! ) . -l 150mm* | 123800/v3-115V, RN 70:1, EXATIDAD 0,3P25, GRUPO LICn,nCI 2, 3TCS 15KV,
RELA(;AU 6:54, EXATIDAC 0,3C2,5 A C5, C/MEDIDOR ELET RCIHII 0.ET-PR/ME-051.
COMNJUNTO, I1EI3I'_,nCI EMCAPSULADO, 15k, 3 ELEMENTOS, §0Hz, 34110k,

o S - 50 ou IHE_,-‘L.-‘ITHCI POSTE, I"-ClL.-llf,-\CI RESINA EPOXI CIC LCIHLIF,-':_ILH EXTERNO, 3 TF'S

. s -l 150mm® | 13800A/3-113, RN 70:1, EXATIDAD 0,325, GRUPO LIGACAD 2, 3 TC'S 15KV,
RELACAD 10:6A, EXATIDAD 0,3CZ 5 A C5, C/MEDIDOR ELET RONICO.ET-PR/ME-091.
CONJUNTO, I1EI3I'_,nCI ENCAPSULADO, 15KV, 3 ELEMENTOS 80Hz, 24110k,

o B — - S0 ou |INS ,—\Ln',nﬂ POSTE, I'“"-CILﬂLnCI RESINA EPOXI CICLOALIFATICA, EXTERND,3 TP'S

- ShiE -l 150mm® |13800A/3-115V, RN 70:1, EXATIDAD 0,3P25, GRUPO LICn,nCI 2, 3TC'S 15KV,
RELACAU 15:5A EXATIDAQ 0,3C2,5 A CS, C/MEDIDOR ELETRONICO.ET-PRAME-091.
CONJUNTO, I1EI3II_.,-‘C| ENCAPSULADO, 15K, 3 ELEMENTOS, 80Hz 281 10/-kV

- 77841 - 50 ou IHE_HL.-\LHCI POSTE, IQOL-\LHCI HESINA EPGXICIC LOALIFATICA, EXTERNG,3 TF'S

e - 150mm* | 13800/v3-115W, RN 70:1, EXATIDAD 0,3P25, GRUPO LICndnCI.c 3TC'S 15KV,

RELA(;AU 26:5A, EXATIDAD 0,302,5 A €5, /MEDIDOR ELETRONICO.ET-PRIME-091.
CONJUNTO, I-1EI3I';;1CI. ENCAPSULADO, 15KV, 3 ELEMENTOS, 80Hz 341100k,

- 377843 Cj 50 ou |INSTALACAOQ POSTE, ISOLACAD RESINA EPOXI CIC LOALIFATICA, EXTERNO,2 TP'S

130mm® | 13800A/3-113, RN 7001, E;(.-\_IDHCI 0,3P25, GRUPO LICndnCI 2, 3 TC'S 13k,
RELACAU B0:6A, EXATIDAD 0,3C2,5 A C5, C/MEDIDOR ELETRONICO.ET-PR/ME-091.

COMNJUNTO, I1EI3I'_,nCI ENCAPSULADO, 15KV, 3 ELEMENTOS 80Hz, 341100k,
IIIS_,—\LHLHCI POSTE, I"?CILnLnG RESINA EPOXI CIC LGHLIFn_ll_-n EXTERNO, 3 TF'S
12800/v2-115W, RN 70:1, EXATIDAD 0,3P25 GRUPO LICn,nG 2, 3TCS 15KV,
RELACAU 100:54, EXATIDAD 0,3C2,5 A C5, C/MEDIDOR ELETRONICO.ET-PRAME-081.

150mm*

T
%}
-1
-]
oo

[
[}
o

CONJUNTO, MEDICAQ, ENCAPSULADQ, 15KV, 3 ELEMENTOS S0Hz, 341101k,

. — o P INSTALACAD POSTE, I30LACAOC RESINA EPOXI CICLOALFATICA, EXTERNOD,3 TPS
13800//3-115V, RN 70:1, EXATIDAQ 0,3P25, GRUPO LIGAGAD 2, 3 TC'S 15KV,

RELACAQ 150:5A, EXATIDAD 0,3C2 5 A CS, C/MEDIDOR ELET RANICO ET-PRIE-091.

COMNJUNTO, I-1EI3I';;';CI. ENMCAPSULADO, 15k, 3 ELEMENTOS, §0Hz, 24/110/-kV,
IHE_,-'lL.-"CiG POSTE, I"-CILHL:\CI RESINA EPOXI CICLOALIFATICA, EXTERNO 3 TF'S
12800031153V, RN 7001, E;C-\_IDHCI 0,3P25, GRUPO LICndnCI 2, 3 TC'S 13k,
RELA[;AU 200:6A, EXATIDAQ 0,3C2,5 A C5, C/MEDIDOR ELETRONICO.ET-PR/ME-081.

& 377845 Cj 150mm#

15 02.111-TD/AT-2030a



	Conjunto medição.pdf
	1. INTRODUÇÃO
	2. Objetivo
	3. Colaboração
	4. Aprovação
	5. anexos
	5.1. Instalação “Conjunto de Medição para Faturamento”
	5.2. RDU- N4 - 15 kV Instalação “Conjunto de Medição para Faturamento”
	5.3.  RDU- M4 - 15 kV Instalação “Conjunto de Medição para Faturamento”
	5.4. RDP - CEM4 - 15 kV Instalação “Conjunto de Medição para Faturamento”
	5.5. RDI – I4 - 15 kV Instalação “Conjunto de Medição para Faturamento”
	5.6. RDI/RDU – I3.N3 - 15 kV Inst. “Conjunto de Medição para Faturamento”
	5.7. RDU/RDI – N3.I3 - 15 kV Inst. “Conjunto de Medição para Faturamento”
	5.8. Tabela – Lista de Equipamentos de Medição de Faturamento



